Cofely EC Słupsk Sp. z o.o.
                                                                                           Umowa na konserwację węzła cieplnego 
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UMOWA NOK/.........../06/Wc.o./Wc.w.u.
o konserwację w węźle cieplnym wielofunkcyjnym

pomiędzy:

Cofely EC Słupsk Sp. z o.o. ul. Koszalińska 3D  76-200 Słupsk,          
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk–Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS Rejestru Przedsiębiorców nr 0000094197; kapitał zakładowy 57.055.500 zł

NIP  839-000-77-28;       REGON 770528220

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje:

1…………………………….- ……………………….
a

................................................................................................................
............................................................................................
zwany dalej ZLECENIODAWCĄ, którą reprezentuje:

1. ………………………………………….
( 1

1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej węzła cieplnego 

sterowanego automatyką firmy SAUTER zlokalizowanego przy ................................ WYKONAWCA przyjmuje do bieżącej konserwacji zakres rzeczowy wymieniony                             w załączniku nr 1.

( 2

Obowiązki WYKONAWCY:

1. Realizacja czynności konserwacyjnych wymienionych w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Ustalenie przyczyn występujących zakłóceń pracy węzła i zasilanych z niego obiektów.

3. Natychmiastowe zabezpieczenia zgłoszonej awarii.

4. Natychmiastowe całodobowe pogotowie ciepłownicze (nr alarmowy 993).

5. Dokonanie okresowych przeglądów części technologicznej i automatyki węzłów, 

a w szczególności przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz po jego zakończeniu i pisemne 

wnioskowanie o wykonanie niezbędnych prac remontowych.

( 3

Obowiązki ZLECENIODAWCY:

1. Przekazanie kopii dokumentacji technicznej technologii i automatyki węzła zleconych                do konserwacji.

2. Zabezpieczenie węzłów przed dostępem osób postronnych i nieupoważnionych .

3. Umożliwienie WYKONAWCY całodobowego dostępu do węzła po wcześniejszym zgłoszeniu 

takiego zamiaru osobie wyznaczonej przez Zleceniodawcę.

4. Zakaz wykonywania wszelkich czynności regulacyjnych oraz inwestycyjno- remontowych                 w obiekcie węzła i instalacji z niego zasilanych bez uzgodnienia z WYKONAWCĄ

5. Wykonanie lub zlecenie wykonania niezbędnego zakresu prac budowlanych umożliwiających 

prowadzenie prac konserwacyjnych lub usunięcie awarii.

6. Pokrycie kosztów materiałów wysokocennych po zgłoszeniu konieczności ich wymiany 

i zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę, a w szczególności:

· zaworów(bezpieczeństwa, zwrotnych, odcinających, odpowietrzających, regulacyjnych )                             wraz z napędami

· pomp, wymienników, zasobników, filtrów, czujników elektronicznych elementów automatyki na podstawie oddzielnej faktury w cenach zakupu urządzeń.

7. Bezzwłoczne powiadomienie WYKONAWCY o zauważonych nieprawidłowościach w pracy 

węzła cieplnego.

§ 4

WYKONAWCA na osobne zlecenie ZLECENIODAWCY zobowiązany jest do wykonania           n/w robót nie objętych zakresem bieżącej konserwacji.

1. Wykonanie prac budowlanych wymienionych w § 3 pkt. 5 i usunięcie skutków awarii.

2. Wymiany odcinków technologicznych wymagających prowadzenia prac spawalniczych.

3. Kompleksowej wymiany izolacji ciepłochronnej

4. Modernizacji węzłów zgodnie ze zmieniającymi się wymogami ZLECENIODAWCY.

( 5

Roboty określone w § 4 wykonane będą na podstawie odrębnych zleceń po uzgodnionych przez strony kosztach. W przypadku, gdyby strony  nie doszły do porozumienia i nie uzgodniły  w/w kosztów ZLECENIODAWCA będzie mógł wykonać prace wymienione w § 4 we własnym zakresie bez uzgodnienia z WYKONAWCĄ.

( 6

Strony ustalają następujący tryb postępowania:

1. Zgłoszenie o awarii lub nieszczelności przyjmuje całodobowo dyspozytor mocy Pogotowia 

Ciepłowniczego pod alarmowym telefonem nr 993 lub 842-22-97.

2. Zgłoszenie może być dokonane przez ZLECENIOBIORCĘ lub najemcę lokalu  

ZLECENIODAWCY

3. Czas usunięcia awarii lub przecieków - bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia (całodobowo),

( 7

WYKONAWCA nie odpowiada za szkody materialne i inne spowodowane skutkami awarii c.o.                 nie zawinione przez siebie.

( 8

Za stwierdzone nieprawidłowości wynikające z czynności określonych załącznikiem nr 1                       nie usunięte w wyznaczonym przez ZLECENIODAWCĘ terminie oraz za niedotrzymanie postanowień § 6 ust. 3 WYKONAWCA zapłaci ZLECENIODAWCY karę umowną w wysokości 

2% ogólnej miesięcznej wartości umowy, o której mowa w § 9, za każdy dzień zwłoki. ZLECENIODAWCA ma prawo potrącić naliczane kary z faktur WYKONAWCY. Informacja                   o wysokości całości kary będzie protokół z terminem usunięcia sporządzony obustronnie.

Jeżeli naliczana kara nie pokryje straty ZLECENIODAWCY wynikłej z tytułu nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji węzła, wówczas WYKONAWCA pokryje koszty do wysokości szkody. Wysokość szkody musi być uzasadniona, a jej powstanie z winy WYKONAWCY. 

Na okoliczność szkody podpisany zostanie uzgodniony przez strony protokół.    

( 9

1. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur
wg kalkulacji - załącznik nr 2 ; termin płatności -  do 05 dnia każdego miesiąca następującego po okresie roliczeniowym. 

2. W przypadku nieterminowego płacenia należności, naliczane będą odsetki ustawowe.

3. ZLECENIODAWCA upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez podpisu osoby 

upoważnionej do otrzymywania faktur VAT.

( 10

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta od ......................................... na czas nieokreślony. 
2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Rozwiązanie umowy przez strony może nastąpić w formie pisemnej w każdym czasie 

za obopólną zgodą stron.

4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 6 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia kończącego się w miesiącu zakończenia sezonu grzewczego

( 11

1. Strony zobowiązują się rozstrzygać sporne kwestie w drodze polubownej mając na uwadze fakt, że celem działania jest zaspokojenie potrzeb pracowników ZLECENIODAWCY.

2. W przypadku gdyby konsultacje nie dały wyniku, każda ze stron może wystąpić do Sądu 

Gospodarczego o rozstrzygnięcie spraw.

§ 12
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                                   ZLECENIODAWCA:

Zał. Nr 1

WYKAZ CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH 

WIELOFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

I. Zakres prac związanych z eksploatacją urządzeń technologicznych.

1. Kontrola i ewentualna korekta zadanych parametrów pomp elektronicznych.

2. Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pomp „Grundfos”.

3. Czyszczenie i konserwacja filtrów workowych KKF,IOW i magnetoodmulaczy po stronie 

sieciowej i instalacyjnej wraz z wymianą wyeksploatowanych wkładów na nowe.

4. Odpowietrzanie i odmulanie zasobników CCW.

5. Kontrola poprawności wskazań układów ciepłomierzy i wodomierzy.

6. Kontrola szczelności i sprawdzenie poprawności nastaw zaworów bezpieczeństwa.

7. Kontrola szczelności armatury odcinającej.

8. Kontrola szczelności połączeń.

9. Kontrola poprawności wskazań termometrów i manometrów.

10. Kontrola utrzymania parametrów ciśnienia i temperatury instalacji centralnego ogrzewania w odniesieniu do temperatury zewnętrznej wraz z ewentualnymi korektami.

11. Kontrola i utrzymanie zadanych temperatur ciepłej wody użytkowej w instalacji CCW.

12. Kontrola i utrzymanie zadanych temperatur dla centrali wentylacyjnej

13. Okresowe czyszczenie wewnętrzne zasobników CCW.

14. Niezwłoczne usuwanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

II. Zakres prac związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

1. Sprawdzenie pracy automatyki węzła:

a) sprawdzenie konfiguracji sterownika RSZ - pamięci programu

b) sprawdzenie transmisji danych - komunikacja z LZ (przesył /odbiór)

c) kalibracja temperatur i ciśnień

2. Przegląd pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

a) sprawdzenie regulacji i nastaw pracy pomp za pomocą klawiatury i przyrządu do obsługi 

    ręcznej i diagnozowania R100

b) sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych

3. Przegląd i naprawa siłowników zaworów regulacyjnych Vco, Vcw oraz Vtech.
a) pomiar czasu przejścia i skoku zaworu

b) regulacja liniowości siłownika

c) naprawa elektroniki sterującej pracą siłownika

4. Przegląd szafy sterowniczej:

a) aparatów sprawdzenie stanu aparatów elektrycznych (styczniki, przekaźniki,...)

b) sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych

5. Sprawdzanie i przegląd automat. Układu uzupełniania poziomu wody w instalacji
a) sprawdzenie stanu przekaźników i sond sterujących

b) regulacja układu

6. Badania instalacji elektrycznych:

a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych

b) pomiar rezystancji izolacji elektrycznej

c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (ochrona przeciwporażeniowa), w tym 

    testowanie wyłączników różnicowoprądowych

7. Konserwacja instalacji elektrycznej węzła cieplnego (wymiana żarówek, świetlówek itp.)

WYKONAWCA:                                                                             ZLECENIODAWCA:

Zał. Nr 2

KALKULACJA KOSZTÓW EKSPLOATACJI i KONSERWACJI 

WĘZŁA CIEPLNEGO przy .....................................................
	1.
	Materiały eksploatacyjno-konserwacyjne
	50,00 zł.

	2.
	Koszty transportu osób i materiałów
	25,00 zł.

	3.
	Wynagrodzenia (6 godz.*16,65 zł/godz.)
	99,90 zł.

	4.
	Narzuty do wynagrodzeń (20,59 %)
	20,57 zł.

	5.
	Koszty ogólnozakładowe (85% od poz.3 i 4)
	102,40 zł.

	6.
	Razem koszty
	297,87 zł.

	7.
	Zysk 5 %
	14,89 zł.

	8.
	Miesięczny koszt eksploatacji i konserwacji jednego węzła – netto
	312,76 zł.

	9.
	Podatek VAT 22 %
	68,81 zł.

	10.
	Miesięczne koszty eksploatacji i konserwacji jednego węzła – brutto
	381,57 zł.


WYKONAWCA:                                        


ZLECENIODAWCA:

. 


